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ZIVOTNIHO PROSTREDI

Oblastni inspektorat Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

tel.: +420 545 545 111, IC: 416932 05
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz,

ID DS: 6umdzr3

Nase znacka: Vyfizuje [ linka: Misto a datum:
C.j. CIZP/47/2022/8709 Ing. Cerny/121 Brno, 21.10.2022
2206831

Protokol o kontrole

Kontrola je provadéna na zakladé ust. § 27 odst. 1 pism. c) a odst. 5 zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané
ovzdusi, v platném znéni (dale také ,,zakon €. 201/2012 Sb.*), a procesné se fidi zdkonem €. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolnim Fadem), nestanovi-li jiny pravni predpis jinak.

Kontrolni organ: Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Brno, oddéleni ochrany ovzdusi,
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Kontrolujici:

Ing. Tomas$ Cerny, vedouci kontrolni skupiny, &islo sluzebniho prilkkazu 005, email: tomas.cerny@cizp.cz

Ing. Vladimir Pasek, vedouci oddéleni ochrany ovzdusi, ¢islo sluzebniho prikazu 024

Pfizvané osoby na zakladé povéreni kontrolniho organu: nejsou
Duvod prizvani: neni

Kontrolovana osoba:

Zakladni 3kola Kostelec u HoleSova, p.o., Kostelec u HoleSova 191, 768 43 Kostelec u HoleSova,
IC 70842761

(dale jen “provozovatel®)

Fyzické osoby pfitomné na misté kontroly za kontrolovanou osobu nebo povinnou osobu podie
§ 5 odst. 2 zakona €. 255/2012 Sb.:

Mgr. Jana MoziSova, feditelka

Kontrolovana osoba byla seznamena s Pouc¢enim o zpracovani osobnich udaju.
DalsSi osoby pfitomné kontrole: nejsou

VSechny osoby pfitomné kontrole byly na zagatku kontroly pouéeny o zpracovani osobnich udaju
predlozenim dokumentu CIZP nazvaného: ,,Pouceni subjektu o zpracovani osobnich udaju*.

Pfedmét kontroly:
Kontrolni ukon, jimz byla kontrola zahajena: predloZzeni povéreni ke kontrole formou prikazu inspektora
CIZP na misté& kontroly v souladu s § 28 zakona &. 201/2012 Sb.
Den provedeni zahajovaciho kontrolniho tkonu: 16.9.2022
Cas provedeni kontroly na misté: od 12:35 do 14:15
Posledni kontrolni tkon: vyhodnoceni podkladi
Den provedeni posledniho kontrolniho ukonu: 16.9.2022
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Kontrolni zjisténi - zjiStény stav véci:
Dnesni kontrola je zaméfena na plnéni povinnosti provozovatele vyjmenovaného stacionarniho zdroje
znecistovani ovzdu$i vychazejicich ze zakona ¢. 201/2012 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
zakon €. 201/2012 Sb.) a na pInéni podminek stanovenych v povoleni provozu stacionarniho zdroje
znegistovani ovzdusi Krajskym Gfadem Zlinského kraje (dale jen KUZK). Piedmétem dnesni kontroly je
teplovodni kotelna Zakladni Skoly Kostelec u HoleSova.

Popis zjiSténych skuteénosti:

V kotelné& Zakladni Skoly Kostelec u HoleSova jsou provozovany dva nové teplovodni kotle Viessmann
Vitocrossal CIB-160 o jmenovitém tepelném piikonu po 150,1 kW a celkovém tepelném pfikonu 301,8 kW.
Jedné se o kondenzacni kotle na spalovani zemniho plynu. Dle provozni evidence bylo v r. 2021 v kotelné
spotfebovano 34 tis. m® zemniho plynu. Dle celkového instalovaného pfikonu se jedna o vyjmenovany zdroj
dle prilohy €. 2 k zakonu €. 201/2012 Sb., oblast Energetika - spalovani paliv kod 1.1. Spalovani paliv v
kotlich o celkovém jmenovitém tepelném pfikonu od 0,3 MW do 5 MW v¢etné.

Tento zdroj byl povolen Krajskym ufadem Zlinskeho kraje pod €.j. KUZL 8751/2022 ze dne 1.2.2022 (dale
jen KUZK).

Kontrolou zavaznych podminek bylo zjisténo, Ze u pfedmétnych kotll jsou plnény emisni limity a to dle
pfedloZzeného protokolu o méfeni emisi €. 795012021 ze dne méfeni 30.11.2021 méfici skupinou MRU
s.r.o. — zkus$ebni laboratof MRU, Praha 5 — Motol. Taktéz servis, sefizeni hofakd a kontrola kotll — je
v Cetnosti 1 x za rok zajiStovan servisnim technikem Pavel Kucera, VI€nov a to dne 5.10.2021 (pfed
uvedenim kotelny do provozu) a dne 30.6.2022.

Dle sdéleni pani feditelky Mgr. Jany MoziSové, dale dle pfedloZzeného provozniho deniku a dle Zpravy o
revizi plynového zafizeni provedené dne 18.10.2021 reviznim technikem Tomasem DiviSem byla kotelna
uvedena do provozu a provozovana ode dne 18.10.2021. Kontrolou pfedmétného rozhodnuti bylo av3ak
zjist&no, Ze povoleni provozu bylo vystaveno KUZK az 1.2.2022, resp. nabylo pravni moci dne 18.2.2022.

ZAVER:

Kontrolou kotelny z hlediska zakona ¢&. 201/2012 Sb. byl zjiStén nepovoleny provoz tohoto
vyjmenovaného zdroje v délce trvani od 18.10.2022 do 18.2.2022 (nabyti pravni moci Rozhodnuti),
¢imz porusil povinnost stanovenou § 17 odst. 3 pism. a) zakona ¢. 201/2012 Sb., tj. provozovat
stacionarni zdroj pouze na zakladé povoleni provozu.

Podklady, ze kterych kontrolni zjis§téni vychazeji:
1) Rozhodnuti pod €.j. KUZL 8751/2022 ze dne 1.2.2022
2) Protokol o autorizovaném méfeni - dle textu
3) Souhrnna provozni evidence za skute¢nost r. 2021
4) Zprava o revizi plynového zafizeni ze dne 18.10.2022

Byla pofizena fotodokumentace: ne
Byly odebrany vzorky: ne

Vyjadreni kontrolované osoby nebo fyzické osoby pfitomné za kontrolovanou osobu p¥i kontrole: -

Kontrolovana osoba ma podle ust. § 13 zakona €. 255/2012 Sb. pravo podat namitky proti kontrolnim
zjisténim uvedenym v protokolu o kontrole ve lhité 15 dni ode dne doruéeni protokolu o kontrole,
a to podanim uéinénym u Ceské inspekce zivotniho prostiedi, Oblastniho inspektoratu Brno.
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Namitky se podavaji pisemné nebo v elektronické podobé podepsané zaruéenym elektronickym
podpisem nebo prostrednictvim verejné datové sité do datové schranky. Z namitek musi byt zfejmé,
proti jakému kontrolnimu zjiSténi sméfuji, a musi obsahovat odtivodnéni nesouhlasu s timto
kontrolnim zjiSténim.

Datum vyhotoveni: 21.10. 2022
Podpisy kontrolujicich:

Ing. Tomas Cerny Ing. Vladimir Pasek

Kontrolované osobé& bude protokol zaslan do datové schranky.

Tento protokol byl vyhotoven v poctu 1 stejnopisu, &ita 3 strany
Stejnopis &. 1 — CIZP (elektronicky)
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